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ReA(¥ 16813 Pulawy, 12.03.2013 .

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego p.n.: ,,Przebudowa (modernizacja)
oczyszczalni Sciekow w zakresie gospodarki Sciekowej oraz gazowo-
energetycznej Kontrakt nr 7.4.1- Etap 1”.

W zwiagzku z kolejnymi pytaniami Wykonawcow dotyczacymi ww. postgpowania przekazuj¢ ponizej

tres¢ pytan wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 3-23

3. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zagwarantowania wskaznika zuzycia energii na poziomie
0,6 kWh/m® $ciekéw oczyszczonych. Nalezy tu zauwazyé, ze przedmiotem zamowienia jest
modernizacja wybranych obiektow oczyszczalni $Sciekow a nie cala oczyszczalnia. W takiej
sytuacji Wykonawca praktycznie nie ma wplywu na wielko$¢ tego wskaznika. Prosimy
0 odstapienie od wymogu gwarantowania dla tego parametru lub zadanie jego spetnienia tylko
w odniesieniu do obiektow bedacych przedmiotem kontraktu.

ODPOWIEDZ:

Wskaznik zuzycia energii na poziomie 0,6 kWh/m® $ciekéw oczyszczonych winien byé
spelniony w odniesieniu do obiektéow bedacych przedmiotem zamoéwienia zgodnie z zapisami
PFU pkt. 1.2 Zakres przedmiotu zaméwienia, 1.2.2 Roboty budowlane oraz mi¢dzy innymi pkt.
2.2.1.10 Opomiarowanie on line monitorujgce jakos¢ Sciekéw, system sterowania
i monitoringu oraz nadrzedny system sterowania procesami technologicznymi.

Wykonawca wykona system na bazie zawansowanego pomiaru on line substancji biogennych
oraz bedzie mial za zadanie zapewnienie automatycznej i dynamicznej optymalizacji procesow
oczyszczania Sciekéw przy jednoczesnym obnizeniu kosztéw oczyszczania poprzez zmniejszenie
wskaznika zuzycia energii elektrycznej.

Pomiar zagwarantowanego wskaznika zuZycia energii na poziomie 0,6 kWh/m’ S$ciekow
oczyszczonych bedzie mierzony dla obiektéw oczyszczalni Sciekéw z wylaczeniem energii
elektrycznej zuzywanej przez ITPO i IMOO. Powyzsze zostanie potwierdzone poprzez zmianeg
SIWZ.

4. Czy podane w punkcie 1.1. PFU fadunki $ciekow doprowadzanych do oczyszczalni zawieraja
fadunek catkowity doprowadzany do oczyszczalni obejmujacy réwniez tadunek dowozonej
biofrakcji z odpadoéw komunalnych?

ODPOWIEDZ:
Tak obejmuje co nie zwalnia Wykonawcy od weryfikacji w trakcie opracowywania projektu.
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5. Po poréwnaniu tresci zapiséw decyzji sSrodowiskowej i lokalizacyjnej z wymaganiami kontraktu
zachodzi  konieczno$¢ ponownego uzyskania obydwu decyzji. Z dotychczasowego
doswiadczenia wynika, ze czas niezbedny do uzyskania tych dokumentéw wynosi¢ bedzie od
zlozenia wnioskéw w przedziale 6 do 12 miesigcy. Czy Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie
czasu na projektowanie a tym samym wydluzenie czasu na wykonanie kontraktu o czas
niezbedny do zmiany w/w decyzji z powodoéw niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie da si¢
przewidzie¢ przed rozstrzygnigciem postgpowania na wybor wykonawcy?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z trescia Klauzuli 22 Warunkow Kontraktowych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
terminu realizacji Kontraktu bedaca nastepstwem dzialania organéw administracji, w tym
m.in. przekroczenia okreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.

6. Czy do plynnej regulacji wydajnosci pompowni gltéwnej (ob. 3) Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie tzw. ,.falownika kroczacego"?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania tzw. ,falownika kroczacego'. Kazda pompa powinna
posiada¢ oddzielny falownik.

7. W zwigzku z zapisem PFU dotyczacym instalacji osadu zageszczania i koniecznosci
zapewnienia odbioru osadu powstalych w calej aglomeracji Putawy przy jednoczesnym odbiorze
osadu z komér osadu czynnego prosimy o wyjasnienie, czy do instalacji zaggszczania beda
podawane osady z poza oczyszczalni?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie przewiduje odbioru osadu z innych oczyszczalni do instalacji zageszczania
osadu.

8. Zbiornik osadu usrednionego - w zwiazku z problemem osadzania na dnie zbiornika cigzkich
frakcji osadu zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang profilu dna oraz
zmiang sposobu odprowadzania osadu z dna zbiornika?

ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza zmiang profilu dna oraz zmiang¢ sposobu odprowadzania osadu z
dna zbiornika z zastrzezeniem ze uzyskanie efektu koncowego jest po stronie Wykonawcy.

9. Zbiornik osadu przefermentowanego - w zwigzku z problemem osadzania na dnie zbiornika
cigzkich frakcji osadu zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang profilu dna
oraz zmiang¢ sposobu odprowadzania osadu z dna zbiornika?

ODPOWIEDZ:
Tak, Zamawiajacy dopuszcza zmiang profilu dna oraz zmiane¢ sposobu odprowadzania osadu z
dna zbiornika z zastrzezeniem, ze uzyskanie efektu koncowego jest po stronie Wykonawcy.
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10. Komory Fermentacji - czy w ramach modernizacji obiektu wymagana bgdzie zmiana sposobu
mieszania zawarto$cig zbiornika na bardziej efektywny?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ sposobu mieszania zawarto$cia zbiornika na bardziej
efektywny, z zastrzezeniem, ze uzyskanie efektu koncowego jest po stronie Wykonawcy.

11. Instalacja odwadniania - opisany w PFU zakres prac modernizacyjnych w postaci remontu
istniejacej prasy nie zapewni naszym zdaniem wymaganego stopnia odwodnienia osadu. Celem
ujednolicenia warunkéw przetargowych dla wszystkich oferentow prosimy o jednoznaczne
okreslenie wymogu zastosowanie nowego efektywniejszego urzadzenia. Prosimy o podanie
informacji na temat obecnych warunkéw eksploatacji prasy w tym uzyskiwanego stopnia
odwodnienia w powigzaniu z dawka polielektrolitu, jego rodzajem oraz jakoscig odciekow
w filtracie (stgzenie zawiesiny).

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie przewiduje wymiany urzadzenia na nowe do odwadniania osadow, a jedynie
modernizacj¢ zgodnie z zapisami PFU.

12. Czy Zamawiajacy posiada ekspertyzy techniczne istniejacych obiektow przeznaczonych do
przebudowy/ nadbudowy?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie posiada. Wykonawca we wlasnym zakresie dokona niezbednych ekspertyz
technicznych istniejacych obiektéw przeznaczonych do przebudowy/ nadbudowy.

13. Prosimy o udostgpnienie dokumentacji powykonawczej istniejacych obiektow w celu
przygotowania wymaganej inwentaryzacji.

ODPOWIEDZ:
Dokumentacja dotyczgca istniejagcych obiektow znajduje si¢ w Zalaczniku nr 6 do PFU i ma
charakter informacyjny. Zamawiajgcy nie posiada innej dokumentacji.

14. Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wzmocnienia konstrukcji obiektow w  sytuacji
zwigkszenia obcigzen zwigzanych ze zwigkszonym napelnieniem np. poprzez wzmocnienie
scian?

ODPOWIEDZ:
Tak dopuszcza.

15. Jak nalezy rozumie¢ wymog zapewnienia ponadnormatywnej grubosci otuliny zbrojenia - Scm
z jednoczesnym zalozeniem, ze wymagana trwatos¢ obiektoéw to 50 lat.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

16. Prosimy o okreslenie wymaganej trwatosci dla obiektow modernizowanych (przebudowywanych
i remontowanych).
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ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy oczekuje, aby trwalo$¢ stalych elementéw Robét byla nie mniejsza niz:
e konstrukcje budowlane i budynki 50 lat,
e drogi 30 lat,
e maszyny i urzadzenia 15 lat,
e aparatura kontrolno-pomiarowa i system sterowania 10 lat,
e sieci uzbrojenia terenu i okablowane 30 lat.

17. Prosimy o sprecyzowanie gatunku stali nierdzewnej wymaganej dla potrzeb realizacji pomostow,
barierek itp.

ODPOWIEDZ:

Podpory i elementy mocujace powyzej 1,0 m nad zwierciadlem S$ciekéw, podesty, barierki
zlokalizowane na zewngtrz budynkéw -stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304).

Podpory i elementy mocujace, kanaly wentylacyjne, podesty, barierki zlokalizowane wewnatrz
budynkoéw- stal kwasoodporna O0H18N9 (AISI 304). Powyisze zostanie potwierdzone poprzez
zmian¢ SIWZ.

18. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac wymaganych do realizacji w ramach dostosowania
obiektow do istniejacych przepisow BHP, p.poz. i Warunkéw Technicznych.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

19. Prosimy rezygnacje z wymogow przedstawienia:
a) rysunkow warsztatowych elementow konstrukcji stalowych prefabrykowanych przez
dostawcow takich konstrukcji.
b) Projektu montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy pozostawia wymogi bez zmian.

20. W zwigzku z wymogiem przedstawienia wraz z Projektem Wstgpnym Analizy poréwnawczej
ewentualnych wariantow prosimy o okreslenie w jakim zakresie dopuszczalne sg rozwigzania
wariantowe, a w jakim wymagane bedzie przedstawienie do zatwierdzenia rozwiazan
wariantowych.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

21. W zwigzku z wymogiem przedstawienia wraz z Projektem Wstepnym opisu wplywu inwestycji
na srodowisko, prosimy o wyjasnienie zakresu i formy przedstawienia takiej informacji np. czy
wymagane begdzie opracowanie Raportu 0O0S wraz z wszystkimi jego elementami np. analiza
hatasu, wplywu na powietrze, okreslenie wplywu na odbiornik $ciekéw itp., sposob
zagospodarowania odpadow itp.
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ODPOWIEDZ:

Wraz z Projektem Wstepnym Wykonawca przedstawi zestawienie zmian, jakie zostang
dokonane w stosunku do rozwigzan opisanych w zalgczniku (charakterystyka
przedsigwziecia) do istniejacej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr 08.7627-3-
8/09 z dnia 9.07.2009 r.

Dodatkowo Wykonawca oceni wplyw tych zmian na S$rodowisko oraz przeanalizuje
konieczno$¢ wystapienia o zmian¢ ww. decyzji.

W przypadku zasadniczych réznic w projekcie skutkujgcych koniecznoscia wystgpienia o
zmian¢ decyzji, wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia wniosku o jej wydanie wraz z
zalgcznikami oraz opracowanie raportu oceny oddzialywania na Srodowisko o ile bedzie
wymagany zgodnie z ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.).

22. Nadzory autorskie - w zwigzku z wymogiem zapewnienia nadzoréw autorskich przez autoréw
dokumentacji nie rzadziej niz raz w ciagu 2 tygodni prosimy o doprecyzowanie czy wymog ten
dotyczy pelnego skladu zespotu projektowego czy tez wybranych jego czlonkéw niezbednych do
prowadzenia nadzoréw w zakresie odpowiadajacym biezagcym pracom i okreslonym
w wezwaniu na nadzor.

ODPOWIEDZ:

Wymoég dotyczy wybranych czlonkéw zespolu projektowego niezbednych do prowadzenia
nadzoréw w zakresie odpowiadajacym biezacym pracom i okreSlonym w wezwaniu na
nadzér.

23. W zwigzku z wymogiem weryfikacja dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci
z faktycznym wykonaniem robét przez Projektantow informujemy, iz dziatanie takie wykracza
poza zakres prac zwigzanych z pelnieniem funkcji nadzoréw autorskich. Projektant nawet przy
zalozeniu cotygodniowych wizyt na budowie nie ma praktycznej mozliwosci i potrzeby
codziennego wgladu w pelen cykl powstawania obiektu i nie jest to jego obowiazek. Projektant
nie nadzoruje i kontroluje prac wykonawcy, a obowigzek taki lezy po stronie Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy. Nie widzimy potrzeby dublowania w/w czynnosci. W zwiazku
Z powyzszym prosimy O rezygnacje z w/w wymogu ze zamiang na potwierdzenia czy
wprowadzone zmiany maja charakter istotny jak to w praktyce wystepuje.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy podtrzymuje wymog.

Zwracamy uwage, ze inwestycja bedzie realizowana w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”,
w zwigzku z czym Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji projektowej,
zapewnienie nadzoru autorskiego oraz sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;j.
Projektanci beda na biezaco prowadzi¢ nadzoér autorski i bedg wiedzieli o wszelkich zmianach
wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej, dzigki czemu beda posiadali pelng
wiedz¢ niezbedna do zweryfikowania dokumentacji podwykonawczej. Nie widzimy zatem
powodu, dla ktéorego Zamawiajacy mialby zrezygnowa¢ z wymagan okreslonych w tej kwestii
w PFU lub wprowadza¢ do nich jakiekolwiek zmiany.
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Pytania numer 24-43

24. W nawiazaniu do zapisow SIWZ Zamawiajacy z jednej Strony wymaga aby w czesci komor
rektora podnies¢ Sciany w celu zwigkszenia kubatury procesowej. Zamawiajacy w SIWZ wymaga
rowniez aby osiagniecie zalozonych parametréw byto spetnione przy:

- maksymalnym wykorzystaniu istniejacych obiektow,

- zapewnieniu mozliwosci eksploatacji istniejacych obiektow w czasie trwania prac,

- minimalizacji kosztow inwestycyjnych,

- minimalizacji kosztéw eksploatacyjnych.

Z drugiej strony w PFU w pkt 1.2 (Projektowanie) opisu ogdlnego przedmiotu zamowienia jest
mowa, ze: przedstawione problemy [gdzie zalecane jest m.in. budowa komory denitryfikacji i
wydzielenie komory predenitryfikacji w komorze defosfatacji] zidentyfikowane przez
Zamawiajacego ,,nalezy traktowac¢ jako informacje dla Wykonawcy. Wykonawca winien dokona¢
szczegotowej analizy istniejagcych probleméw o na tej podstawie zaproponowac sposob
osiagnigcia zaktadanych parametréw.”

Wykonawca zwraca uwage, ze w ostatnich latach pojawilo si¢ wiele narzedzi jak zaawanasowane
nadrzedne systemy optymalizacji pracy oczyszczalni Sciekéw dajace mozliwos¢ znacznej redukceji
nakladéw inwestycyjnych oraz maksymalnego wykorzystania istniejagcych kubatur w celu
osiggnigcia wymaganych parametrow na odplywie z oczyszczalni.

Czy pod warunkiem zaprojektowania procesu w taki sposob by gwarantowal wymagania
procesowe, do oferenta nalezy decyzja dotyczaca wysokosci $cian rzeczonych komor (a jezeli
w ograniczonym zakresie to w jakim)?

ODPOWIEDZ:

Wykonawca powinien we wlasnym zakresie przeprowadzi¢ niezbedne obliczenia i na ich
podstawie okresli¢ parametry technologiczne projektowanych obiektow tak aby spelnione byly
wymagane wskazniki na odplywie z oczyszczalni. Zamawiajacy oczekuje maksymalnego
wykorzystania kubatur istniejacych obiektow. Nalezy samodzielnie zwymiarowaé¢ kubatury dla
poszczegélnych proceséw jednak nie moga by¢ one mniejsze niz:

Predenitryfikacja 250 m’,

Defosfatacja 750 m’,
Denitryfikacja 4600 m’
Nitryfikacja 7000 m’

25. W PFU pkt 2.2.1.10 ,Nadrzedny system sterowania” Zamawiajacy wymaga zastosowania
nadrzednego systemu optymalizacji pracy oczyszczalni.
W zwigzku ze zlozonoscia wdrozenia takiego systemu i towarzyszacym temu niezbednym
doswiadczeniem. Czy Zamawiajacy wymaga aby przedstawi¢ stosowane referencje
potwierdzajagce odpowiednie doswiadczenie i wiedzg¢ pozwalajace na skutecznie uruchomienie
takiego systemu na oczyszczalni o minimalnych rozmiarach jak w wymaganych referencjach?

ODPOWIEDZ:

Warunki udzialu w postgpowaniu dotyczace wiedzy i dosSwiadczenia zostaly okreslone
w rozdziale IX, punkt 1.2 Instrukcji dla Wykonawcow (IDW), a informacja o o§wiadczeniach
i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania w/w
warunkow zostaly okreslone w rozdziale X, punkt 1 podpunkt b IDW. Zamawiajjcy
pozostawia w/w warunki bez zmian.
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26. Zamawiajacy w IDW wymaga, aby przyszty Wykonawca udokumentowal swoje doswiadczenie i
wiedze¢ niezbedna do wykonania zamoOwienia przedstawiajac odpowiednie referencje.
Zamawiajacy rowniez wymaga by na oczyszczalni zastosowa¢ nadrzedny system optymalizacji
pracy. Czy w zwiazku z tym nalezy rozumie¢ iz wymagane referencje powinny uwzgledniac
obiekty gdzie zastosowano i wdrozono taki system?

ODPOWIEDZ:

Warunki udzialu w post¢powaniu dotyczgce wiedzy i doswiadczenia zostaly okreSlone
w rozdziale IX, punkt 1.2 Instrukeji dla Wykonawcow (IDW), a informacja o o§wiadczeniach
i dokumentach, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania w/w
warunkéw zostaly okreSlone w rozdziale X, punkt 1 podpunkt b IDW. Zamawiajacy
pozostawia w/w warunki bez zmian.

27. PFU pkt 2.2.1.10 ,Nadrzedny system sterowania” - W zwiazku, iz aparatura kontrola pomiarowa
na oczyszczalni Sciekow jest elementem wrazliwym i nierzadko wymagajacym czestej kalibracji,
czy zamawiajagcy dopuszcza aby na jednej linii oczyszczania SciekOw podrzednej zastosowac
ograniczong liczbg pomiaréw w stosunku do drugiej linii nadrzednej?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie dopuszcza aby na jednej linii oczyszczania Sciekéw zastosowaé ograniczong
liczb¢ pomiaréw w stosunku do drugiej linii nadrzednej. Oba ciagi linii oczyszczania nalezy
traktowa¢ réwnowaznie.

28. W PFU pkt 2.2.1.10 ,,Nadrzedny system sterowania” wymagany jest nadrz¢dny system sterowania
on-line. Czy Zamawiajacy wymaga aby architektura systemu byla tak zbudowana ze serwer
nadrzednego systemu sterowania jest catkowicie niezalezny od serwera systemu SCADA/PLC?

ODPOWIEDZ:

Tak, jednakze Zamawiajgcy wymaga aby zaprojektowany system sterowania byl przystosowany
do wspolpracy z wdrazanym obecnie przez Zamawiajgcego modulem SCADA Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Spoélki. Patrz odpowiedz na pytanie nr 35.

29. PFU pkt 2.2.1.10 ,Nadrzgdny system sterowania” - w zwiazku z brakiem szczegélowego opisu
funkcjonalnosci systemu prosba o doprecyzowanie. Czy Zamawiajagcy wymaga aby system
uwzgledniatl algorytmy sieciowej weryfikacji pomiaréw, dzigki czemu tylko zweryfikowane dane
sieciowe od czujnikéw zostalyby wykorzystane do celow zwigzanych ze sterowaniem wg.
okreslonych kryteriow dla kazdego pomiaru wykorzystywanego do regulacji, np. weryfikacja
lokalizacji poza zakresem, weryfikacja zbyt szybkiego wzrostu lub spadku, weryfikacja
zamrozenia sygnatu?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU. Natomiast na etapie uzgodnien projektowych zostang ustalone
szczeglly funkcjonowania caloSci systemu.

30. W zwiazku, iz Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu nadrz¢dnego sterowania on-line
oczyszczalni, Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem czy taki system powinien posiada¢ algorytmy
dzialania w razie odczytu watpliwych danych z pomiaréw na oczyszczalni tzn. w przypadku
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okreslenia pomiaru jako ,zly”, system rozpoczatby wdrazanie hierarchii strategii rezerw
awaryjnych?

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie numer 29.

31. W zwiazku, iz obecnie stosowane systemy nadrzednego sterowania on-line umozliwiajg
sterowanie na bazie przewidywanych danych np. w przypadku nitryfikacji zadawanie polecen
z kilkunastominutowym wyprzedzeniem z powodu, iz dzialanie na bazie odczytanych danych
powodowalo spdznione dziatanie dmuchaw w stosunku do aktualnie panujacych warunkow
w reaktorze, Wykonawca zwraca si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy wymaga aby nadrzedne
sterowanie on-line posiadato funkcje¢ sterowania wyprzedzajacego tzn. przewidywania niektorych
dziatan w przypadku sterowania napowietrzaniem, sterowaniem fazami nitryfikacji/denitryfikacji,
nastaw O2 itp.?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie okre$la takiego wymagania.

32. Czy Zamawiajacy oczekuje, ze praca dmuchaw bedzie sterowana nie od przeptywu a od tadunku
doplywajacego na oczyszczalni¢ Sciekow?

ODPOWIEDZ:
Praca dmuchaw ma by¢ sterowana w sposéb plynny od zapotrzebowania na tlen na podstawie
wskazan stezenia tlenu i/lub azotu amonowego oraz azotanowego.

33. Czy nadrzedny system optymalizacji pracy oczyszczalni powinien uwzglednia¢ tryb pracy w
warunkach pogody deszczowej tzn. zwigkszenie wydajnosci hydraulicznej bez odprowadzania
osadu z osadnikéw wtornych bez ograniczenia wydajnosci oczyszczania w okresach suchych?

ODPOWIEDZ:
Nadrzedny system optymalizacji powinien zapewni¢ prawidlowa prace oczyszczalni zaréwno w
czasie pogody suchej oraz deszczowej.

34. W PFU czes¢ Il w rozdziale 1.5 ,Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe”
Zamawiajacy okresla co nastgpuje "Maksymalne mozliwe odchylenia od podanych wielkosci
fizycznych do projektowania nie powinny przekracza¢ 50% wartosci tych parametréw (nie
dotyczy to parametréw istniejacych obiektow podlegajacych modernizacji oraz granicznych
technologicznych wysokosci temperatur!)” Czy to oznacza, ze do projektowania nalezy przyjac,
ze prognozowane wartosci stezen wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach oraz przeplywy
charakterystyczne (prognozowane) ze str. 10 PFU cz. III pkt. 1.1 moga si¢ r6zni¢ o 50% zaréwno
w gore, jak i w dot?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

35. PFU pkt. 2.2.Wlasciwosci dotyczace rozwigzan techniczno-technologicznych Zamawiajacy
napisat ,,w tym nadrz¢dny program optymalizacji pracy przystosowany do wspolpracy z systemem
zintegrowanym spotki”

Prosimy o informacje jaki system zintegrowany posiada obecnie spotka?
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ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy jest na etapie wdrozenia ZSZIT, dostarczany modul SCADA bedzie umozliwial
wlaczenie na poziomie Centralnej Dyspozytorni Ruchu (obecnie Dyspozytornia Stacji
Wodociggowej) istniejagcych oraz w przyszioSci nowych systeméw monitoringu obiektow
zarzadzanych przez Spétke (w tym réwniez oczyszczalni Sciekow).

Modul SCADA ZSIT to jednostanowiskowa wersja Platformy Systemowej Wonderware
obstugujaca 1000 zmiennych I/0O ze zdalnym dostepem dla 5 stacji obejmujacej na obecnym
etapie ujecia, chlorownieg, zbiorniki wody czystej, pompowni¢ Il st i rozdzielnice energetyczng
pompowni II st. Na etapie modernizacji Oczyszczalni Sciekéw Zamawiajacy oczekuje wlaczenie
aplikacji SCADA Oczyszczalni do systemu Platforma Systemowa Wonderware poprzez
rozszerzenie jej licencji do wersji dwustanowiskowej i powig¢kszenie liczby obslugiwanych
zmiennych I/0 do wielkosci zweryfikowanej projektem modernizacji Oczyszczalni.

36. PFU pkt 1.1 ,,Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot” str. 11 Zamawiajacy pisze
~Zamawiajacy oczekuje, ze wskaznik zuzycia energii elektrycznej w zaleznosci od ilosci sciekow
odplywajacych wyniesie nie wigcej niz 0,6 kWh/m*”. Jaki zakres od/do urzadzen/obiektow nalezy
uwzgledni¢ w obliczaniu powyzszego wskaznika?

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.
Powyzszy wskaznik dotyczy systemu napowietrzania w reaktorach biologicznych.

37. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze limit kar umownych wskazany w Zalaczniku do oferty
obejmuje réwniez kary umowne za zwlok¢ w przystapieniu do usunigciu wad oraz za zwloke
w usunigciu wad. Wykonawca uwaza, ze limit dotyczy wszystkich kar umownych za zwloke, ale z
uwagi na brak jednoznacznego stwierdzenia prosi o potwierdzenie swojego stanowiska.

W przypadku potwierdzenia stanowiska Wykonawcy, Wykonawca wnosi o dodanie na koncu kl.
8.7 nastgpujacego zdania: ,Limit kar umownych wskazany w Zalaczniku do oferty obejmuje
rowniez kary umowne za zwlok¢ w przystapieniu do usunigciu wad oraz za zwlok¢ w usunigciu
wad.”

Wykonawca zwraca uwagg, ze limitowanie tylko kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu byloby
catkowicie niezasadne a takze ze kwestia odpowiedzialno$ci musi by¢ w kontrakcie rozstrzygnigta
ponad wszelka watpliwos¢, aby obie strony miaty pewnos¢ co do zasad odpowiedzialnosci a co za
tym idzie prawidlowej oceny ryzyka i kosztow. W razie negatywnej opinii Zamawiajacego co do
zmiany, Wykonawca wnosi o wprowadzenie innego rozwigzania, uwzgledniajacego interesy obu
Stron.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza, iz limit kat umownych wskazany w Zalaczniku do oferty obejmuje
rowniez kary umowne za zwlok¢ w przystapieniu do usuni¢ciu wad oraz za zwloke
w usuni¢ciu wad. Powyzsze zostanie potwierdzone poprzez zmiang tresci SIWZ.

38. Wykonawca zwraca si¢ z prosba o usunigcie dodanego przez Zamawiajacego fragmentu w kl. 8.7:
~Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w przypadku gdy wysokos$¢ naliczonych kar umownych
przekroczy kwotg¢ maksymalna™.

Wykonawca zwraca uwage, ze naliczenie kar umownych nie powinno mie¢ wplywu na
odstgpienie Zamawiajacego od umowy. Sa to niezalezne od siebie uprawnienia, ktére w ocenie
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Wykonawcy powinny by¢ stosowane roztacznie.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

39. Wykonawca zwraca uwage na niescisto$¢ pomigdzy zapisami kl. 11.4 a 11.13. Klauzula 11.4

przewiduje m.in kar¢ za nieterminowe usuni¢cia wad lub usterek (lub nieprzystapienie do ich
usuwania) w kwocie rownej 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (wlgcznie z VAT)
podczas gdy klauzula 11.13 za to samo przewiduje kar¢ w wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej (bez VAT). Rowniez we Wzorze karty gwarancyjnej istnieje pewna niescistos¢ (par.
2 ust. 1 d)ie)-w obie kary umowne wliczony jest VAT co jest sprzeczne z Warunkami
Szczegdlnymi).
Zwracamy si¢ o wyjasnienie niescistosci oraz wskazanie wiazacych postanowien. Ponadto
prosimy o potwierdzenie ze kary umowne dotyczace zwloki w usuwaniu wad i usterek (lub w
przystapieniu do ich usuwania) okreslone w Warunkach szczegdlnych sg tymi samymi karami co
wskazane we Wzorze karty gwarancyjnej (nie sg od siebie niezalezne) — w ocenie Wykonawcy
zostaly wymienione dwukrotnie przez omyike.

ODPOWIEDZ:

Wszystkie kary umowne za zwloke¢ beda naliczane od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
wlacznie z podatkiem VAT. Powyzsze zostanie potwierdzone poprzez zmiang treSci SIWZ.
Zamawiajacy potwierdza, iz ze kary umowne dotyczace zwloki w usuwaniu wad i usterek (lub
w przystapieniu do ich usuwania) okreslone w Warunkach szczegélnych sa tymi samymi
karami co wskazane we Wzorze karty gwarancyjnej.

40. Wykonawca zwraca uwagg na niescisto$¢ pomiedzy:

— postanowieniami kl. 11.1. (pkt b i ¢) zgodnie z ktérymi usunigcia wad lub usterek
powinno nastgpi¢ odpowiednio: pkt b) w terminie nie dluzszym niz 8 dni od daty
powiadomienia o stwierdzeniu wady lub usterki, chyba ze Strony uzgodnia na pismie inne
terminy lub pkt c¢) w terminie nie dluzszym niz 2 dni od daty powiadomienia
o stwierdzeniu wady lub usterki, chyba ze Strony uzgodnia na pisSmie inne terminy, a

— postanowieniami § 5 ust. 1 i 2 Wzoru karty gwarancyjnej zgodnie z ktérymi wady
powinny by¢ usunigte odpowiednio w ciagu 8 lub 2 dni roboczych — bez mozliwosci
ustalenia innego terminu przez Strony.

W zwigzku z powyzszym zwracamy si¢ o dodanie w ust. 1 1 2 § 5 Wzoru karty gwarancyjnej
mozliwosci ustalenia innego terminu usunigcia wad lub usterek przez Strony. W razie negatywnej
opinii Zamawiajacego co do zmiany, Wykonawca wnosi o wprowadzenie innego rozwigzania,
uwzgledniajgcego interesy obu Stron.

ODPOWIEDZ:
Wigzgce sg zapisy klauzuli 11.1. PowyZsze zostanie potwierdzone poprzez zmiang¢ tresci
SIWZ.

41. KI. 12.4 — Wykonawca zwraca si¢ 0 zmiang¢ zdania ,,Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania
kar za zwloke¢ w wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z (VAT) okreslonej w
Akcie Umowy za kazdy dzien zwloki” na nastgpujace: ,,W przypadku zredukowania Ceny
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Kontraktowej Zamawiajacy nie uprawniony do naliczania kar za zwloke.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy usuwa przedostatnie zdanie w podpunkcie b. Powyzsze zostanie potwierdzone
poprzez zmiang tresci SIWZ.

42. KI1. 12.6 — Wykonawca zwraca si¢ o zmian¢ zdania ,,Redukcja Ceny Kontraktowej nie zwalnia

Zamawiajacego od naliczania Kar umownych za zaniechanie usunigcia wad lub op6znienia w ich
usunigciu w wysokosci 0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej wlacznie z VAT okreslonej w
Akcie Umowy za kazdy dzien zwloki” na ,,W przypadku zredukowania Ceny Kontraktowej
Zamawiajacy nie uprawniony do naliczania kar za zwloke™.
Wykonawca podnosi, iz zastosowanie zarowno redukcji Ceny kontraktowej jak i kar umownych
bytoby nieuzasadnionym nakladaniem na Wykonawce podwdjnych sankcji. W razie negatywnej
opinii Zamawiajacego co do zmiany, Wykonawca wnosi o wprowadzenie innego rozwigzania,
uwzgledniajacego interesy obu Stron.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy usuwa ostatnie zdanie Klauzuli 12.6. Powyzsze zostanie potwierdzone poprzez
zmiane tresci SIWZ.

43. Zgodnie z kl. 17.6 kontraktu wylaczona jest odpowiedzialno$¢ Stron m.in. z tytulu utraconych
korzysci. Natomiast zgodnie z Wzorem karty gwarancyjnej (§ 2 ust. 1 pkt ¢) Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zarébwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) jakiej doznal Zamawiajacy lub osoby trzecie na skutek wystapienia wad;
W zwiazku z powyzszym w celu zachowania spojnosci zasad dotyczacych odpowiedzialnosci
Wykonawca wnosi o usunigcie postanowien § 2 ust. 1 pkt ¢ ze Wzoru karty gwarancyjnej.
Wykonawca podnosi, ze kwestia odpowiedzialnosci musi by¢ w kontrakcie rozstrzygnigta ponad
wszelka watpliwos¢, aby obie strony mialy pewnos¢ co do zasad odpowiedzialnosci a co za tym
idzie prawidlowej oceny ryzyka i kosztow. W razie negatywnej opinii Zamawiajacego co do
zmiany, Wykonawca wnosi o wprowadzenie innego rozwiazania, uwzgledniajacego interesy obu
Stron.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy modyfikuje pierwsze zdanie Klauzuli 17.6 poprzez zastapienie przecinkiem
slowa ,oraz” po zwrocie ,|Zaplata po rozwigzaniu|” oraz dodanie po zwrocie
»|Odszkodowania]” nast¢pujacej tresci: ,oraz §2 ust. 1 pkt ¢) Karty Gwarancyjnej”.
Powyisze zostanie potwierdzone poprzez zmiang tresci SIWZ.

Pytania numer 44-95
STACJA KRAT (OBIEKT 2)

44. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac dotyczacych dostosowania obiektu do uzytkowania
zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami BHP i p.poz.
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ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

45. W nawiazaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzeniu min zlego stanu powlok
malarskich $cian, sufitow, balustrad, uszkodzen posadzek i1 schodéw, okladzin S$ciennych,
stalowych elementéw konstrukcyjnych, spgkan elewacji prosimy o wskazanie szczegbélowego
zakresu prac remontowo-budowlanych w tym obiekcie.

ODPOWIEDZ:

Nalezy wykona¢ calkowicie nowe powloki malarskie Scian i sufitéw, nowe okladziny posadzek,
Scian i schodéw oraz wymieni¢ calo$¢ obarierowania na obiekcie. Podpory i elementy mocujace,
kanaly wentylacyjne, podesty, barierki zlokalizowane wewnatrz budynkow- stal kwasoodporna
OH18N9 (AISI 304).

Naprawi¢ wszystkie spekania posadzek, Scian i stropow.

46. Prosimy o dolaczenie dokumentacji projektowej obiektu — architektura, konstrukcja, rzuty,
przekroje.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 13.

PRZEPOMPOWNIA GLOWNA (OBIEKT 3)

47. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac dotyczacych dostosowania obiektu do uzytkowania
zgodnie z warunkami technicznymi przepisami BHP i p.poz.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 44.

48. W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzeniu: zawilgocenia $cian, zlego stanu
powlok malarskich $cian, sufitow, balustrad, , uszkodzen posadzek i schodow, oktadzin $ciennych,
stalowych elementéw konstrukcyjnych, spekan elewacji prosimy o wskazanie szczegélowego
zakresu prac remontowo-budowlanych w tym obiekcie.

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 45.

49. Prosimy o dolaczenie dokumentacji projektowej obiektu - architektura, konstrukcja, rzuty,
przekroje.

ODPOWIEDZ:
Patrz opowiedz na pytanie nr 46.

50. Czy czgsé socjalna tego budynku podlega jakimkolwiek pracom remontowym, jesli tak to prosimy
o wskazanie zakresu.

ODPOWIEDZ:
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Patrz odpowiedz na pytanie nr 47.

KOMORA DENITRYFIKACIJI (OBIEKT 6a)
51. Prosimy o dolaczenie dokumentacji projektowej obiektu - architektura, konstrukcja, rzuty,
przekroje.

ODPOWIEDZ:
Patrz opowiedz na pytanie nr 46.

52. Prosimy o doprecyzowanie zakresu, technologii wykonania napraw elementoéw Zelbetowych oraz
podanie parametréw technicznych dopuszczalnych materiatow do wykonania renowacji.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

53. Czy w zakresie prac jest wykonanie napraw konstrukcji zelbetowej oraz izolacji zewnetrznej
obiektu.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

54. W jakim standardzie nalezy wykonczy¢ S$ciany zewnetrzne po ich podwyzszeniu (tynk,
malowanie, izolacje)?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

KOMORA DEFOSFATACII (OBIEKT 6c¢)
55. Prosimy o doprecyzowanie zakresu, technologii wykonania napraw elementow zelbetowych oraz
podanie parametrow technicznych dopuszczalnych materialéw do wykonania renowacji.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

56. Czy w zakresie prac jest wykonanie napraw konstrukcji Zelbetowej oraz izolacji zewnetrznej
obiektu.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

57. W jakim standardzie nalezy wykonczy¢ $ciany zewngtrzne po ich podwyzszeniu (tynk,
malowanie, izolacje)

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

58. W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzeniu: uszkodzonej malatury balustrady
i podestu prosimy o wskazanie szczegétowego zakresu prac remontowo-budowlanych w tym
obiekcie.
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ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

KOMORA DENITRYFIKACIJI (OBIEKT 6b)
59. Prosimy o doprecyzowanie zakresu, technologii wykonania napraw elementéw zelbetowych oraz
podanie parametrow technicznych dopuszczalnych materialéw do wykonania renowacji.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 52.

60. Czy w zakresie prac jest wykonanie napraw konstrukcji zelbetowej oraz izolacji zewnetrznej
obiektu.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 53.

61. W jakim standardzie nalezy wykonczy¢ Sciany zewnetrzne po ich podwyzszeniu (tynk,
malowanie, izolacje)

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 54.

62. W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzeniu: uszkodzonej malatury balustrady
i podestu prosimy o wskazanie szczegétowego zakresu prac remontowo-budowlanych w tym
obiekcie.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 17.

KOMORA ROZDZIALU SCIEKOW (OBIEKT 11a)
63. Prosimy o doprecyzowanie zakresu, technologii wykonania napraw elementéw zelbetowych oraz
podanie parametréw technicznych dopuszczalnych materialéw do wykonania renowacji.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 52.

64. Czy inwestor dopuszcza zamontowanie starych balustrad po dokonaniu podwyzszenia Scian
zbiornika. Jesli tak, to czy nalezy odrestaurowac istniejace obarierowania.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

65. W jakim standardzie nalezy wykonczy¢ S$ciany zewnetrzne po ich podwyzszeniu (tynk,
malowanie, izolacje)

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 54.
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KOMORY NITRYFIKACIJI (OBIEKT 7a, 7b)
66. Czy nalezy uwzgledni¢ naprawe powlok malarskich balustrad i konstrukcji stalowych.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

67. Czy w zakresie prac jest wykonanie napraw zelbetu oraz izolacji $cian od zewnatrz.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 54.

68. Prosimy o dolaczenie dokumentacji projektowej obiektu - architektura, konstrukcja, rzuty,
przekroje.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

69. Czy nalezy uwzglednic¢ naprawe powlok malarskich slusarki stalowej obiektu.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

70. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac dotyczacych dostosowania obiektu do uzytkowania
zgodnie z warunkami technicznymi przepisami BHP i p.poz.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 44.

ODSIARCZALNIA BIOGAZU ( OBIEKT 10)
71. Prosimy o dolaczenie dokumentacji projektowej obiektu zawierajaca wymiary - architektura,
konstrukcja, rzuty, przekroje.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

72. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac modernizacyjnych na elewacji budynku oraz podestu
zewngtrznego.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

WKFz (OBIEKT 16 A116 B)
73. Prosimy o dofaczenie dokumentacji projektowej obiektu zawierajaca wymiary rzuty, przekroje
(architektura, konstrukcja).

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 46.

74. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac modernizacyjnych na elewacji budynku.
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ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

75. Prosimy o podanie dokfadnego zakresu prac modernizacyjnych sufitow i $cian wewnatrz, oraz
technologie wykonania.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

76. Prosimy o podanie dokladnego zakresu prac modernizacyjnych rampy zewngtrznej oraz
technologie wykonania.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

77. Czy w zakres wymiany stolarki okiennej wchodzi réwniez wymiana podokiennikéw.

ODPOWIEDZ:
TAK, nalezy uwzglednic.

78. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac dotyczacych dostosowania obiektu do uzytkowania
zgodnie z warunkami technicznymi przepisami BHP i p.poz

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 44.

79. W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzeniu min. zlego stanu technicznego
posadzek (spekania uszkodzenia) prosimy o informacje czy nalezy uwzgledni¢ naprawe posadzek,
jesli tak to w jakim zakresie.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 45.

80. Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem zabezpieczenia antykorozyjnego $cian i sufitbw — prosimy
o podanie technologii wykonania ww prac.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

81. W nawigzaniu do wymienionych w PFU powierzchni posadzek i $cian podlegajacych
modernizacji prosimy o wyjasnienie zakresu prac na pozostalych powierzchniach $cian sufitow
posadzek.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

82. Podczas wizji lokalnej stwierdza si¢ przecieki potaci dachu w miejscach przejs¢ wentylatorow —
czy w zwiazku z powyzszym w zakres oferowanych prac wchodzi naprawa dachu jesli tak to
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w jakim zakresie i technologii.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 44.

83. Prosimy o udostgpnienie szczegétowej dokumentacji obiektow przyleglych celem stwierdzenia
mozliwosci odkopania $cian piwnic celem wykonania izolacji.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 46.

WKEF (OBIEKT 17Ai 17B)

84. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac modernizacyjnych i konserwacyjnych przybudéwek,
elementow konstrukcyjnych i poszycia (stalowa klatka schodowa, zbiornik zelbetowy,
podkonstrukcja poszycia itd.).

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

ZBIORNIK OSADU USREDNIONEGO (OBIEKT 15)
85. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac dotyczacych dostosowania obiektu do uzytkowania
zgodnie z warunkami technicznymi przepisami BHP i p.poz.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 44.

86. Prosimy o doprecyzowanie zakresu, technologii wykonania napraw elementéw zelbetowych oraz
podanie parametrow technicznych dopuszczalnych materialdow do wykonania renowacji.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 52.

ZBIORNIK OSADU PRZEFERMENTOWANEGO ( OBIEKT 30)

87. W nawigzaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej i stwierdzeniu:
uszkodzonej malatury balustrady i podestu prosimy o wskazanie szczegétowego zakresu prac
remontowo-budowlanych w tym obiekcie.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 17.

BUDYNEK ODWADNIENIA OSADU (OBIEKT 19 B)
88. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac modernizacyjnych na elewacji budynku.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 74.

89. Co nalezy rozumie¢ pod pojeciem zabezpieczenia antykorozyjnego $cian i sufitow — prosimy
o podanie doktadnego zakresu prac oraz technologii ich wykonania.
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ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

90. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono zly stan posadzek - prosimy o uszczegétowienie zakresu
prac na posadzkach.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 45.

91. Prosimy o wskazanie wrot garazowych podlegajacych wymianie oraz podanie ich parametréw
technicznych.

ODPOWIEDZ:
Zewngtrzne wrota garazowe do budynku 19B, ocieplane, ze stali ocynkowanej, dwuskrzydtowe.

ZBIORNIK WSTEPNEJ SEPARACIJI PIASKU ( OBIEKT 14)
92. Prosimy o wyjasnienie zakresy prac zwigzanej z zabezpieczeniem gornej czesci Scian zbiornika
oraz podestu.

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

93. Prosimy o doprecyzowanie zakresu wykonania napraw elementow Zelbetowych oraz podanie
parametréw technicznych dopuszczalnych materialéw do wykonania renowacji.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 52.

PYTANIA OGOLNE
94. Zwracamy si¢ z prosba o podanie szacunkowej ilosci oraz rodzaju osadu w obiektach
podlegajacych opréznieniu i modernizacji (kody oraz badania biologiczne osadow).

ODPOWIEDZ:

ob. nr 6a — 20 02 02 — ilo$¢ szacowana okoto 300 Mg (badania brak)
WKEF nr 1 i nr 2 — po oproznieniu i odwodnieniu na prasie bellmer -19 08 05 szacowana ilos¢
okoto 500 Mg zawarto$¢ sm. okoto 20 % zwiazki organiczne 50-60 %

e zbiornik usredniony nr 15 — frakcja mineralna 191209 okoto 100 Mg (badania brak)
zbiornik przefermentowany nr 30— frakcja mineralna 191209 okoto 50 Mg (badania brak)
Zbiornik ZWSP nr 14 — frakcja mineralna 191209 okoto 100 Mg

95. W zwiagzku z duzg iloscig pytan i watpliwosci dotyczacych zakresu oferowanych robot zwracamy
si¢ z prosbg o przedtuzenie terminu skladania ofert do dnia - 15. 04. 2013.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy przesuwa termin sktadania ofert do dnia 15.04.2013 r. do godz. 10:00. Otwarcie nastapi
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tego samego dnia o godz. 10:30.

Pytania numer 96-105

96. Czy Zamawiajacy akceptuje zmian¢ zapisu: Wykonawca ponosi kar¢ wylacznie z przyczyn
Wykonawcy, celem wykluczenia odpowiedzialnosci i kary dla Wykonawcy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, wobec faktu, iz przyczyny niezalezne od Zamawiajacego nie musza
by¢ rownoznaczne z przyczynami zaleznymi od Wykonawcy — np. sila wyzsza, zmiana
obowigzujacego prawa, opdznienie wydania decyzji urzedu panstwowego? Klauzula 8.7.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

97. Czy Zamawiajacy potwierdza, ze jesli po wykonaniu prac projektowych i spelnieniu przez
Wykonawce wszelkich warunkow wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowe dla
Robét, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o pierwsze Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci oraz adekwatne przesunigcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?
Klauzula 14.6

ODPOWIEDZ:

Zapisy Klauzuli 14.3 w sposob jednoznaczny okreslajag zasady wystepowania o PrzejSciowe
Swiadectwo Platno$ci po wykonaniu Projektu Budowlanego. Wykonawca moze wystapié z
wnioskiem o Przejsciowe Swiadectwo Platno$ci po wykonaniu Projektu Budowlanego, przy
czym przy czym 80% wynagrodzenia za wykonanie Projektu Budowlanego zostanie
zaplacona po jego wykonaniu, natomiast pozostale 20% - jak Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego otrzyma Pozwolenie na Budowe dla Robét bedacych przedmiotem
opracowanej dokumentacji. Zaplata 80% przedmiotowego wynagrodzenia nie jest
uzalezniona od uzyskania Pozwolenia na Budowe.

Kwestie przesuni¢cia Czasu na Ukonczenie w wyniku opéznien spowodowanych przez wladze
reguluje Klauzula 8.5 [Opo6znienia spowodowane przez wladze|.

98. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz kara opisana w klauzuli 16.2 bedzie placona przez
Zamawiajacego?

ODPOWIEDZ:

Kar¢ umowng opisang w Klauzuli 16.2 za rozwigzanie Kontraktu przez Wykonawce
w kazdym innym przypadku niz opisanym w niniejszej klauzuli, ponosi Wykonawca na rzecz
Zamawiajacego. Zgodnie z zapisami tejze klauzuli, decyzja Wykonawcy o wypowiedzeniu
Kontraktu nie pozbawi go zadnego uprawnienia posiadanego na mocy Kontraktu lub na innej
podstawie.

99. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaplacie ich wynagrodzenia
w calo$ci majag dotyczy¢ platnosci wymagalnych? Klauzula 4.4 lit. k

ODPOWIEDZ:
Z. dowodoéw, o ktorych mowa w Klauzuli 4.4 lit. k musi wynika¢, ze wszystkie zobowigzania
wobec Podwykonawcow zostaly uregulowane.
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100. Czy Zamawiajacy wyraza zgode¢ na dostarczenie dokumentéw podwykonawcéw o zaptacie ich
wynagrodzenia w calosci, pomig¢dzy data wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce, a
data dokonania platnos$ci przez Zamawiajacego? Klauzula 4.4 lit. K

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z Klauzula 4.4 lit. k dowody, ze wszystkie zobowigzania wobec Podwykonawcow
zostaly uregulowane, Wykonawca obowigzany jest zlozy¢ na 14 dni przed przedlozeniem
Inzynierowi Oswiadczenia o Ukonczeniu.

101. Czy Zamawiajacy akceptuje pokrycie udokumentowanych kosztéow opdznienia Préb
Eksploatacyjnych nie z przyczyn Wykonawcy? Klauzula 12.2

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z Klauzulg 12.2, Wykonawcy nie przysluguja zadne roszczenia z tytulu opdéznienia
Prob Eksploatacyjnych z jakiegokolwiek powodu.

102. Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dla potrzeb fakturowania zakonczonym i odebranym
elementem Robét jest zakres robot ujety w harmonogramie rzeczowo — finansowym
przygotowanym przez Wykonawce? Klauzula 14.3

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z Klauzulg 14.3, mozliwe jest wylgcznie otrzymywanie zaplaty za calkowicie
wykonane elementy Robét, odpowiadajace pozycjom Wykazu Cen.

103. Czy Zamawiajagcy akceptuje zastrzezenie, ze tres¢ wzoru gwarancji moze zostaé zmieniona
zgodnie ze standardami instytucji finansowej wystawiajacej gwarancje?

ODPOWIEDZ:

Dopuszczalne jest zlozenie gwarancji wedlug wzoru stosowanego przez gwaranta, jednakze
tres¢ takiej gwarancji w zaden sposob nie moze zmienia¢ istotnych postanowien okreslonych
we wzorze dolaczonym do SIWZ.

104. Czy Zamawiajacy akceptuje nastgpujace zapisy w gwarancji:
(a) kwota gwarancji wraz z kazdym rozliczeniem zaliczki ulega zmniejszeniu o kwote
rozliczenia zaliczki?
(b) wstawienie klauzuli identyfikacyjnej Zamawiajacego: przekazanie ewentualnego zadania
wyplaty za posrednictwem banku Zamawiajacego, ktory potwierdzi prawdziwos¢ podpiséw
0s6b uprawnionych do reprezentacji Zamawiajacego?
(c) wstawienie zakazu przenoszenia (cesji) zabezpieczenia wykonania lub dopuszczenie cesji za
uprzednig pisemng zgoda Gwaranta?
(d) gwarancja wygasa w przypadku zwrotu gwarancji przez Beneficjenta w okresie waznosSci
gwarancji?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie proponowanych zapisow.

105. W zwigzku z brakiem mozliwosci wystawienia gwarancji bezterminowej, czy Zamawiajacy
akceptuje  wstawienie dat obowigzywania gwarancji, wraz ze zobowigzaniem

BV AEY Y PN 5\ (F BN /A\TVVICRY 7= 0
WoOLOGIAGI PUEAWSKIE"® sp. 2 ©.0.
24100 Pulawy, ul. Skowieszynska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 88717 24

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

www. mpwik pulawy.pl
NIP 716-000-20-23 Regon 430533597 Numer KRS 0000026128 pire
w § ku VI W z A odarcry Krajoweqo Reestru Sadowego, Kapital zakladowwy 25 043 S00,00 2 w cal

matl: sekretanat@mpwik pulawy pl PRIL DML BIORS T
f ¥ Y

wadrony prrer Sad Reonowy LublnWichod w Luble
; 10000 wesoicopiacony T AIR PLA

20



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

do przedlozenia nowej gwarancji przed wygasnigciem obowiazujacej w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy akceptuje wstawienie dat obowigzywania gwarancji.

W celu wywigzania si¢ z obowigzku utrzymania wazno$ci gwarancji, w ktorych wymienione
sg daty wygasni¢cia, Wykonawca obowigzany jest stosowaé si¢ do zapisow Klauzuli 4.2
|Zabezpieczenie Wykonania] oraz Klauzuli 14.2 [Zaliczka].

Pytania numer 106-142

106. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zagwarantowania wskaznika zuzycia energii na
poziomie 0,6 kWh/m’ $ciekéw oczyszczonych. Nalezy tu zauwazyé, ze przedmiotem
zamoOwienia jest modernizacja wybranych obiektéw oczyszczalni $cieckow a nie cala
oczyszczalnia. W takiej sytuacji Wykonawca praktycznie nie ma wplywu na wielkos$¢ tego
wskaznika. Prosimy o odstapienie od wymogu gwarantowania dla tego parametru lub Zadanie
jego spelnienia tylko w odniesieniu do obiektow bedacych przedmiotem kontraktu.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 3.

107. Czy w podane w pkt. 1.1. PFU fadunki $ciekow doprowadzanych do oczyszczalni zawieraja
fadunek catkowity doprowadzany do oczyszczalni obejmujacy réwniez tadunek dowozonej
biofrakcji z odpadéw komunalnych?

ODPOWIEDZ:

Patrz odpowiedz na pytanie nr 4.

108. Po poréwnaniu tresci zapisow decyzji Srodowiskowej i lokalizacyjnej z wymaganiami
kontraktu  zachodzi koniecznos¢ ponownego uzyskania  obydwu decyzji.
Z dotychczasowego doswiadczenia wynika, ze czas niezbedny do uzyskania tych dokumentéw
wynosi¢  bedzie od zlozenia wnioskow w przedziale 6 do 12  miesigcy.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wydluzenie czasu na projektowanie a tym samym wydluzenie
czasu na wykonanie kontraktu o czas niezbedny do zmiany w/w decyzji z powodow
niezaleznych od Wykonawcy, ktoérych nie da si¢ przewidzie¢ przed rozstrzygnigciem
postgpowania na wybor wykonawcy?

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 5.

109. Czy do plynnej regulacji wydajnosci pompowni gléwnej (ob. 3) Zamawiajacy dopuszcza
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zastosowanie tzw. ,,falownika kroczacego™?

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedz na pytanie nr 6.

110. Dot. Komory denitryfikacji ob. nr 6b. Czy stan techniczny obecnie zamontowanych mieszadet
pozwala na ich dalsze uzytkowanie?

ODPOWIEDZ:

Wykonawca, decydujac si¢ na pozostawienie istniejacych mieszadel, powinien wzigé
odpowiedzialno$¢ za ich bezawaryjne funkcjonowanie w okresie gwarancji, a jezeli nie ma
mozliwos$ci dostawy czeSci zamiennych — wymienié je na nowe.

111. Dot. Komory denitryfikacji ob. nr 6b. W przypadku pozostawienia istniejacych mieszadel,
zwracamy si¢ z prosbg o wylaczenie ich z zapiséw dotyczacych gwarancji 36 miesigcznej, oraz
koniecznosci dostawy dla nich czgéci zamiennych.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie przychyla si¢ do proponowanej zmiany. Wykonawca, decydujac si¢ na
pozostawienie istniejacych mieszadel, powinien wzigé¢ odpowiedzialno$¢ za ich bezawaryjne
funkcjonowanie w okresie gwarancji, a jezeli nie ma mozliwosci dostawy czeSci zamiennych —
wymienié je na nowe.

112. Dot. Pompowni recyrkulacji osadu ob. nr 9. Czy stan techniczny obecnie zamontowanych pomp
pozwala na ich dalsze uzytkowanie?

ODPOWIEDZ:

Wykonawca, decydujgc si¢ na pozostawienie istniejagcych pomp, powinien wzigé
odpowiedzialno$¢ za ich bezawaryjne funkcjonowanie w okresie gwarancji, a jezeli nie ma
mozliwosci dostawy czesci zamiennych — wymieni¢ je na nowe.

Zamawiajacy zwraca Wykonawcom uwage na sprawdzenie doboru pomp: wydajnosé, wysokos¢
podnoszenia zgodnie z zapisami PFU.

113. Dot. Pompowni recyrkulacji osadu ob. nr 9. W przypadku pozostawienia istniejagcych pomp,
zwracamy si¢ z prosbg o wylaczenie ich z zapisow dotyczacych gwarancji 36 miesigcznej, oraz
koniecznosci dostawy dla nich czgsci zamiennych.

ODPOWIEDZ:

Wykonawca, decydujac si¢ na pozostawienie istmiejacych pomp, powinien wzigé
odpowiedzialno$¢ za ich bezawaryjne funkcjonowanie w okresie gwarancji, a jezeli nie ma
mozliwosci dostawy czesci zamiennych — wymieni¢ je na nowe.
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114. Dot. instalacji zageszczenia osadu. Czy w przypadku poniesienia duzych kosztow zwianych z
modernizowaniem istniejacego ukladu zageszczania, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
polegajace na dostawie dwdch nowych stacji zageszczania osadu?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z punktem 2.3 PFU, roboty powinny by¢ tak zaprojektowane aby odpowiadaly pod
kazdym wzgledem najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan
projektowych powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spelnione wymagania niezawodnosci,
tak aby budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy dlugotrwala bezproblemowa
eksploracje przy niskich kosztach obslugi. Réwnocze$nie zwracamy uwage, ze zgodnie z art.
362 §1 Kodeksu cywilnego, nie ma mozliwosci podwyzszenia Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej stanowigcej wynagrodzenie ryczaltowe, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

115. Dot. instalacji zageszczenia osadu. W przypadku pozostawienia istniejacej instalacji
zageszczania z jej wylacznag modernizacja, zwracamy si¢ z prosba o wylaczenie elementow
instalacji podlegajacej modernizacji z zapisow dotyczacych gwarancji 36 miesigcznej, oraz
koniecznosci dostawy dla nich czgéci zamiennych.

ODPOWIEDZ:

Wykonawca, decydujgc si¢ na pozostawienie istniejacych instalacji zageszczania, powinien
wzigé¢ odpowiedzialnos¢ za ich bezawaryjne funkcjonowanie w okresie gwarancji, a jezeli nie
ma mozliwos$ci dostawy czesSci zamiennych — wymienié je na nowe.

116. Dot. Zbiornika osadu usrednionego ob. 15. Czy zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie polegajace
na wykonaniu pomostu niezb¢dnego do montazu mieszadta centralnego?

ODPOWIEDZ:
Tak Zamawiajacy wymaga takiego rozwigzania.

117. Dot. Zbiornika osadu przefermentowanego ob. 30. Czy zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie
polegajace na wykonaniu pomostu niezb¢dnego do montazu mieszadta centralnego?

ODPOWIEDZ:

Tak Zamawiajgcy wymaga takiego rozwigzania.

118. Dot. Zbiornikow WKF. Czy wymiana rurociggdbw ma dotyczy¢ wylacznie przewodow
zlokalizowanych wewnatrz oraz na zewnatrz, zbiornikéw do powierzchni terenu?

ODPOWIEDZ:

Wymiana ma dotyczy¢ wszystkich przewodow.

119. Dot. Stacji odwadnia osadu ob. 19b. W przypadku pozostawienia istniejacej instalacji
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odwadniania z jej wylaczng modernizacja, zwracamy si¢ z prosba o wylaczenie elementow
instalacji podlegajacej modernizacji z zapisow dotyczacych gwarancji 36 miesigcznej, oraz
koniecznosci dostawy dla nich czgéci zamiennych.

ODPOWIEDZ:

Wykonawcea, decydujgc si¢ na pozostawienie istniejgcych instalacji odwadniania, powinien
wzig¢ odpowiedzialnos¢ za ich bezawaryjne funkcjonowanie w okresie gwarancji, a jezeli nie
ma mozliwosci dostawy cze$ci zamiennych — wymienic¢ je na nowe.

120. W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 2.4.7.1. Czg$¢ ogdlna znajduje si¢ zapis:

,» Wykonawca wybuduje nastgpujgce obiekty nowe wraz z niezbednymi obiektami,

urzgdzeniami, i instalacjami wg opisu zawartego w czesci I:

- komora rozdziatu,

- zbiornik biogazu,

- instalacja Utleniania w Fazie Cieklej,

- budynek instalacji mechanicznego oczyszczania osadow sciekowych.”
W pozostalej dokumentacji przetargowej jako obiekt nowy wymieniany jest tylko komora
rozdzialu ob. 11 c. Prosimy o informacje czy obiekty i instalacje: zbiornik biogazu, instalacja
Utleniania w Fazie Cieklej, budynek instalacji mechanicznego oczyszczania osadow
sciekowych, wchodza w zakres postgpowania przetargowego.

ODPOWIEDZ:
NIE, jest to omylka pisarska. Powyzsze zostanie potwierdzone poprzez zmian¢ SIWZ.

121. Dot. osadow z obiektow modernizowanych. Czy Zamawiajacy bedzie pobieral oplaty za
odwadnianie i utylizacj¢ osadu z obiektow ktére beda podlega¢ modernizacji? Jezeli tak to
prosimy o podanie stawki za odwonienie 1 m® osadéw uwodnionych oraz ich utylizacje.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie bedzie pobieral oplaty za odwadnianie i utylizacj¢ osadu z obiektéw ktére
beda podlega¢ modernizacji.

122. W odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 22.02.2013 r., widnieje zapis: ,, Zgodnie ze znaczeniem
zapisu w pkt PFU 2.3.7. Serwis w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt czesci zamiennych jak
rowniez koszt dostepu do tych czgsci. W catym okresie Gwarancji Jakosci czgsci zamiennych
oraz koszt dostepu do tych czgsci pokrywa wykonawca”. Powyzsze zapisy sa ze sobg sprzeczne
poniewaz zgodnie z zapisem w pkt PFU 2.3.7. Serwis, pkt 2.4.1.3. Czg¢sci zamienne, pkt 2.4.1.9.
Platnosci — wymagania ogélne, czgsci zamienne oraz dostgp do nich nalezy zapewni¢ na okres
Zglaszania Wad i okres Rekojmi ktory wynosi 12 miesigcy, natomiast okres Gwarancji Jakosci
przytoczony w odpowiedzi wynosi 36 miesigcy. Prosimy o jednoznaczne okreslenie okresu dla
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jakiego za zosta¢ zapewniona dostawa oraz dostgp do czgs$ci zamiennych.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca pokrywa koszt cze¢Sci zamiennych oraz koszt
dostepu do tych czesci w calym okresie Gwarancji JakoSci.

123. W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 1.4 Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
widniej zapis: ,, Emisje aerozoli i odorow nalezy ograniczyé poprzez zastosowanie hermetyzacji
i oczyszczania powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja ucigzliwych zapachow”
Wobec powyzszego zwracamy si¢ z pytaniem czy Zamawiajacy wymaga zastosowania jakis
konkretnych rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych do wykonania przykry¢ i instalacji
dezodoryzacji.

ODPOWIEDZ:

Typowe rozwigzania funkcjonujgce na rynku zapewniajgce skuteczno$¢ pracy w wymaganym w
Kontrakcie czasie.

124. W zwiazku z wymagana hermetyzacja obiektow zwracamy si¢ z prosba o aktualizacje Czgsci
IV (SIWZ) Wykaz Cen, o pozycje zwigzane z wykonaniem przykry¢ hermetyzujacych o raz
instalacji i urzadzen do dezodoryzacji w takich obiektach jak:

Ob. 2 Budynek krat

Ob. 3 Pompownia gtéwna

Ob. 9 Zbiorniki czerpalne osadu

Ob. 14 Zbiornik wstepnej separacji piasku z biofrakcji
Ob. 15 Zbiornik osadu usrednionego

Ob. 24 Pompownia recyrkulacji wewnetrznej

ODPOWIEDZ:
Powyzsze ceny nalezy uwzgledni¢ w kosztach modernizacji poszczegélnych obiektow.

125. W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 2.4.11.2 Materialy ,, Armatura — materiaty”
znajduj¢ si¢ opis dotyczacy konstrukcji stalowych, zywic, laminatow ktory nie wskazuje na
material armatury. Prosimy o informacje czego dotyczy opis zawarty w tym nagléwku.

ODPOWIEDZ:

Wykonawca na etapie projektowania okresli dokladny rodzaj zastosowanych materialéw
w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Zapisy PFU nalezy traktowa¢ jako ogélne wytyczne.

126. W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pkt. 2.4.13.5 Wykonanie robét ,,Czesci zamienne oraz
materialy eksploatacyjne na okres rozruchu i gwarancji” Widniej zapis: ,Nalezy przewidzie¢
dostawe czesci zamiennych na okres rozruchu i eksploatacji. Powinna w ofercie zosta¢ zawarta
lista czgsci wraz z cenami jednostkowymi.” Czy powyzszy zapis dotyczy dostarczenia listy
czesci zamiennych na etapie wykonanie projektu budowlanego kiedy beda znane dokladne
modele urzadzen?
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ODPOWIEDZ:

Nalezy przewidzie¢ dostawe czeSci zamiennych na okres rozruchu i eksploatacji. Koszt czesci
zamiennych oraz dost¢pu do czeSci zamiennych w calym okresie Gwarancji Jakosci ponosi
Wykonaweca.

127. W zwiagzku z zalagczeniem Projektu przebudowy oczyszczalni $ciekow w zakresie zespoldw ko
generacyjnych oraz odsiarczalni biogazu, autorstwa PROJ-EKO Pita 2012, ktéry ..... na
potrzeby niniejszego zamdéwienia jest traktowany jako bardzo szczegétowa koncepcja™. Prosimy
Zamawiajacego o potwierdzenie, czy nalezy przez to rozumie¢ dokonanie niezbednych
uzupelnien formalnych opracowania oraz uzyskanie na jego podstawie pozwolenia na budowe.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami w punkcie 1.2.1 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, do obowigzkow
Wykonawcy nalezy m.in. wykonanie Projektu Budowlanego opracowanego zgodnie
z wymogami ustawy Prawo budowlane z 7. VII. 1994r, z péZniejszymi zmianami oraz zgodnie
z warunkami okreslonymi decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach i decyzja
lokalizacyjng. Informacje, iz posiadany przez Zamawiajgcego ,,Projekt przebudowy...” jest
traktowany jako bardzo szczegélowa koncepcja, nalezy rozumie¢ dostownie.

128. Czy i w jakim zakresie Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do rozwigzan opisanych
w Projekcie PPU PROJ-EKO dotyczacego odsiarczalni i generatorow?

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami w punkcie 2.3 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Roboty powinny by¢
tak zaprojektowane aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Ponadto, zgodnie z Klauzulg 13.2 Warunkéw Kontraktowych,
Wykonawca moze przedlozy¢ pisemng oferte¢, ktora zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia (i)
przyspieszy wykonanie, (ii) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie Robét, (iii) poprawi sprawno$¢ lub zwigkszy wartos¢
wykonanych Robét dla Zamawiajacego, lub (iv) w inny sposéb bedzie korzystna dla
Zamawiajacego.

129. Zgodnie z PFU pkt 2.2.1.1. — Wymagania technologiczne przy dostosowaniu istniejacego
uktadu technologicznego do nowego ukladu oczyszczania. ,,W projektowanym ukladzie nalezy
w maksymalny sposob wykorzysta¢ istniejaca kubatur¢ oraz wyposazenie obecnie
eksploatowanego ciggu biologicznego oczyszczania Sciekéw.” Czy w zwiazku z powyzszym
nalezy rozumie, ze przy modernizacji mozna wykorzystac istniejace urzadzenia technologiczne,
a jesli to ktore z urzadzen Zamawiajacy dopuszcza, a ktére w jego ocenie nie nalezy bra¢ pod
uwage? Przypominamy ze zgodnie z klauzulg nr 7 warunkow szczeg6lnych kontraktu materiaty
i urzadzenia uzyte do budowy maja byc¢ ,, ... nowe i pierwszego gatunku..”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza uzycie urzadzen tylko takich, ktérych stan techniczny, przydatnosé,
jest mozliwy do okreslenia przez Wykonawcow w trakcie dokonywania wizji na terenie budowy,
przed przetargiem. Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia jakichkolwiek urzadzen co do ktoérych

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
TWoboOGClAG] PUEAWSKIE® sp. 2 ©.0.
24100 Pulawy, ul. Skowieszynska 51, tel. cemtr. (81) 887 16 55, tel (81) 887 17 23, fax (81) 88717 24
pww mpwik pulawy pl, ¢ mail; sekretanat@mpwik pulawy pl PRZLOSIL BIORSTWY
‘ i v oy V! Shpdiio! Canpodarcry Kraprereps Rspetis Saomveps, Kapisl cokiadorer 35 043 100.00 2 wemcicopaoy  TAIR PLAY

26



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Wykonawca nie jest w stanie jednoznacznie okresli¢ ich stanu technicznego i przydatnosci, tak
aby nie bylo mozliwosci wysunigcia na etapie budowy zadnych roszczen z tego powodu, gdyby
stan zaplanowanych do uzycia urzadzen okazal si¢ by¢ gorszy od przewidywanego.

Wykonawca na etapie uzgadniania projektu budowlanego jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego co do przyjetych rozwigzan i zastosowanych urzadzen, w tym roéwniez
wykorzystania istniejgcych urzadzen i obiektow.

130. Poniewaz oferent ze wzgledu na brak mozliwosci wlasciwej oceny stanu technicznego
urzadzen, ktoére s3 w uzytkowaniu , pracuja w Sciekach, nie moze dokonaé na etapie oferty
oceny mozliwosci potencjalnego uzycia danego urzadzenia przy pracach modernizacyjnych,
zwracamy si¢ do Zamawiajacego o szczegélowe sprecyzowanie swoich wymagan, listy
urzadzen, ktére oczekuje ze oferent wykorzysta przy modernizacji oraz ewentualny zakres prac
serwisowych jaki nalezy przewidzie¢ przy wycenie, podobnie jak w wypadku prasy
odwadniajace;j.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza uzycie urzadzen tylko takich, ktéorych stan techniczny, przydatnosé,
jest mozliwy do okres$lenia przez Wykonawcow w trakcie dokonywania wizji na terenie budowy,
przed przetargiem. Zamawiajgcy nie dopuszcza uzycia jakichkolwiek urzadzen co do ktérych
oferent nie jest w stanie jednoznacznie okresli¢ ich stanu technicznego i przydatnosci, tak aby
nie bylo mozliwos$ci wysunig¢cia na etapie budowy zadnych roszczen z tego powodu, gdyby stan
zaplanowanych do uzycia urzadzen okazal si¢ by¢ gorszy od przewidywanego.

Wykonawca na etapie uzgadniania projektu budowlanego jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje
Zamawiajgcego co do przyjetych rozwigzan i zastosowanych urzadzen, w tym réwniez
wykorzystania istniejgcych urzadzen i obiektow.

131. Zgodnie z WWiORB-07 — Roboty betonowe i Zelbetowe pkt 2.4.7.5.- Wykonanie robdt — str
205 PFU opisano sposob zabezpieczenia wewngtrznych powierzchni betonowych zbiornikow,
gdzie dla srodowiska maloagresywnego i srednioagresywnego chemicznie (XAl i XA2) ma
zosta¢ wykonana izolacja $cian od strony $ciekéw na glebokos¢ do 1,5 m od korony w dot oraz
pomosty.

5.1 Poniewaz w tym samym rozdziale Zamawiajacy przytacza jako norme¢ odniesienia PN-EN-

206-1:2003 , ktora zaleca przy wystepowaniu jakiejkolwiek agresji chemicznej (XA 1,2,3,)
pelne zabezpieczenie konstrukcji zelbetowej przez wykonanie powlok izolacyjnych. Czy
przy wycenie robot do oferty nalezy kierowa¢ si¢ zaleceniami PFU jako ( min. 1,5 m od
korony w dot) réwnoczesnie przyjmujac zalecenia normy i przewidzie¢ izolacj¢ w calosci
zbiornikow? Czy tez Zamawiajacy w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego odstepuje
od zalecen normy i nalezy przyja¢ zgodnie z zapisem PFU?

5.2 Poniewaz zgodnie z opisem PFU nalezy przyja¢ ewentualne naprawy konstrukcji
zelbetowych oraz uzupelnienie ubytkow, ktére ewentualnie ujawnia si¢ po oprdznieniu
komor ze $ciekow, a Zamawiajacy ani tym bardziej oferent nie jest w stanie na dzien
dzisiejszy oceni¢ stanu technicznego betonéw pod $ciekami , wnosimy o uzupelnienie
zapisow WWIORB -07 w =zakresie modernizowanych zbiornikoéw Zelbetowych
0 nastgpujace tresci :
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- Po oproinieniu modernizowanych zbiornikéw ze sciekow i osadow przez zmycie,
wszystkie powierzchnie naleZy wypiastowad;

- Po wypiaskowaniu wewnegtrzne powierzchnie zbiornikéw betonowych nalezy naprawic¢
oraz ubytki uzupetni¢ zaprawami systemowymi PCC z zamknigciem poréw powstalych
w konstrukcji po wypiaskowaniu;

- Wpykona¢ na calej powierzchni zabezpieczenie antykorozyjne betonu przez nalozenie
powlok odpowiednich do stopnia agresywnosci srodowiska.

Naszym zdaniem tylko tak wykonane roboty zapewnig oczekiwang gwarancj¢ trwatosci
wymagang przez zamawiajacego w PFU.

Prosimy Zamawiajacego o uzupelnienie lub potwierdzenie w/w metody zabezpieczenia
konstrukcji zelbetowych modernizowanych zbiornikow ewentualnie uszczegélowienie
wihasnych wymagan w tym zakresie.

ODPOWIEDZ:

Nalezy przyjgé zabezpieczenie antykorozyjne w pelnym zakresie. Powyzisza technologia robot jest do
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy robot m.in. w zakresie modernizowanych zbiornikow
zelbetowych:

- Po oproznieniu modernizowanych zbiornikow ze sciekow i osadow przez zmycie, wszystkie
powierzchnie nalezy wypiastowaé;

- Po wypiaskowaniu wewnetrzne powierzchnie zbiornikow betonowych naleiy naprawié¢ oraz
ubytki uzupelnic¢ zaprawami systemowymi PCC z zamknigciem porow powstalych w konstrukcji po
wypiaskowaniu;

- Wykona¢ na calej powierzchni zabezpieczenie antykorozyjne betonu przez naloZenie powlok
odpowiednich do stopnia agresywnosci srodowiska *.

132. Zgodnie z PFU powierzchnie wewngtrzne koron zbiornikéw oraz poziome powierzchnie $cian
powyzej terenu nie sa objete kontraktem w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych betonu.
Prosimy o potwierdzenie Zamawiajagcego czy w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych
konstrukcji betonowych nie sa obj¢te w/w powierzchnie?

ODPOWIEDZ:

W/w powierzchnia nalezy naprawi¢ wg technologii podanej w odpowiedzi na pytanie nr 131 oraz
zabezpieczy¢ przez malowanie farbami akrylowymi w kolorze bezowym lub szarym.

133. Zgodnie z WWIORB-07 — nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci modernizowanych
zbiornikéw. W zwiazku z powyzszym, czy jezeli konstrukcja, ktora bedzie uzyta do modernizacji
( czyli nadbudowy korony etc.) jest nieszczelna, nalezy dokona¢ jej uszczelnienia przez iniekcje
ci$nieniowg i w zwigzku z powyzszym, czy Zamawiajacy podtrzymuje swdj warunek dokonania
prob szczelnosci na istniejacych zbiornikach?
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ODPOWIEDZ:

Tak, podtrzymujemy warunek wykonania proby szczelnoSci, a wypadku nieszczelnoSci
zbiornika nalezy go uszczelni¢ poprzez iniekcj¢ ciSnieniow3.

134. Pkt. 2.2.1.13. — Komory nitryfikacji. Zgodnie z PFU: ,Dodatkowo w ramach inwestycji
w komorach nitryfikacji planuje si¢ przebudowe przelewow”. Czy Zamawiajacy wymaga
zastosowania przelewow z napgdem elektrycznym wyposazonych w modutl sterowania, czy
regulowanych regcznie? Czy przez przebudowe nalezy rozumie¢ dostawe i montaz nowych
przelewow, czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie istniejacych?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania istniejacych przelewow i nie przewiduje
zastosowania napedow elektrycznych.

135. Jakg klasg izolacji majg posiada¢ pompy i mieszadta zatapialne?

ODPOWIEDZ:
Klase izolacji H.

136. WWIiORB -15 — Urzadzenia. Zgodnie z pkt. 2.2.1.13 - Komory nitryfikacji , nalezy przewidzie¢
montaz nowej dmuchawy promieniowej o wydajnosci Q=7 000 m3/h i sprezu 500 mbar.
Zamawiajacy w WWIiORB-15 nie sprecyzowal zadnych wymagan w stosunku do dmuchawy oraz
sposobu jej sterowania. Czy Zamawiajacy pozostawia t¢ decyzj¢ oferentom, czy zamierza
doprecyzowa¢ swoje w wymagania w tym zakresie. Czy dmuchawa ma posiada¢ regulacje
wydajnosci za pomocag falownika lub inng? Czy Zamawiajacy okresli poziom hatasu jaki
dopuszcza w istniejagcym pomieszczeniu dmuchaw?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

137. Pkt 2.2.2.4. Przebudowa systemu mieszania — zbiornik osadu usrednionego ob. Nr 15. Czy w
ramach prac budowlanych Zamawiajacy oczekuje wykonania:
- ewentualnego uszczelnienia rys iniekcja ciSnieniowa;
- naprawy konstrukcji zbiornika;
- wykonania izolacji wewngtrznej zbiornika w celu ochrony antykorozyjnej konstrukcji
zelbetowej?

ODPOWIEDZ.:
TAK.
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138. Pkt 2.2.25. Przebudowa systemu recyrkulacji osadu... Zgodnie z PFU nalezy:
.Przeprowadzi¢ prace konserwacyjne i modernizacyjne elementoéw konstrukcyjnych oraz poszycia
WKF”. Prosimy o doprecyzowanie wymagan w tym zakresie:

12.1. Czy w ramach robot nalezy prace naprawcze konstrukcji zelbetowej wewngtrz komor oraz
ich ewentualne uszczelnienie?

ODPOWIEDZ:

TAK.
12.2. Czy w ramach rob6t Zamawiajacy przewiduje wykonanie nowej izolacji wewnetrznej WKF
lub uzupeltnienie istniejacej , a jezeli to jakie sg parametry istniejacej izolacji?

ODPOWIEDZ:

W ramach rob6t Zamawiajgcy przewiduje wykonanie nowej izolacji wewnetrznej komor.

139. Pkt 2.2.2.7. Zbiornik osadu przefermentowanego ob. Nr 30 .
Czy w ramach prac budowlanych Zamawiajacy oczekuje wykonania:
- ewentualnego uszczelnienia rys iniekcja cisnieniowa;
- naprawy konstrukcji zbiornika;
- wykonania izolacji wewngtrznej zbiornika w celu ochrony antykorozyjnej konstrukcji
zelbetowej?

ODPOWIEDZ:
TAK.

140.  Zgodnie z PFU pkt 1.2.3. — Szkolenie , rozruchy, przejecie robot od Wykonawcy.
~Zamawiajacy zapewni takze kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref
i innych elementow realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.”
Prosimy o potwierdzenie tego zapisu .

ODPOWIEDZ:

Omylka pisarska, powinno by¢ ,,Wykonawca zapewni...”. Powyizsze zostanie potwierdzone
poprzez zmian¢ SIWZ.

141.PFU pkt 1.4. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. ,,Emisj¢ aerozoli i odoréw nalezy
ograniczy¢ poprzez zastosowanie hermetyzacji i oczyszczania powietrza na obiektach, gdzie
spodziewana jest emisja ucigzliwych zapachéw.” Poniewaz proces oczyszczania Sciekow wg
zalozen PFU nie ulegnie z zasady zmianie, a jedynie zmienig si¢ parametry obiektow,
Zamawiajacy nie zalaczyl analizy ucigzliwosci zapachowej obiektéw oczyszczalni oraz nie
sprecyzowal obiektow wymagajacych hermetyzacji, oferent na etapie oferty nie jest w stanie bez
profesjonalnej analizy ucigzliwosci , sklasyfikowa¢ obiektow o ucigzliwosci wymagajacej
hermetyzacji. Prosimy zatem Zamawiajacego o uszczegélowienie swoich wymagan w tym
zakresie i odpowiedz ktore z obiektow maja by¢ poddane hermetyzacji?
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Czy wystarczajacym jest dla Zamawiajacego zhermetyzowanie obiektow gospodarki osadowe;j
takich jak: Zbiornik wstgpnej separacji piasku ob. Nr 14, Zbiornik osadu usrednionego ob. Nr 15 ;
Zbiornik osadu przefermentowanego ob. Nr 30 oraz czgsci Sciekowej czyli budynek krat oraz
pompownia gldwna?

ODPOWIEDZ:

Tak, Zamawiajgcy akceptuje w/w zakres robot.

142. Poniewaz w PFU Zamawiajacy nie sprecyzowal wymagan dotyczacych robot w zakresie drog

i chodnikow, prosimy o potwierdzenie czy w ramach modernizacji nalezy przewidzie¢ rozbudowe
ukfadu drég i chodnikéw w zakresie jaki jest konieczny do eksploatacji zmodernizowanych
obiektow?
Czy dla modernizowanych obiektow nalezy przyja¢ plytki odbojowe z kostki brukowej?
Czy Zamawiajacy przewiduje dodatkowo remont lub modernizacj¢ uktadu drogowego ponad to co
powyzej, nie uwzgledniajac ewentualnych napraw uszkodzen drég powstatych w trakcie budowy,
za ktore odpowiada Wykonawca?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy oczekuje stanu dréog i chodnikéw nie gorszego jak przed modernizacja, nie
dopuszcza si¢ dokonywania odtworzen punktowych drég po robotach. Dopuszczalne s3
odtworzenia odcinkowe na calej szerokosci jezdni z wezeSniejszym wyfrezowaniem uszkodzone;j
nawierzchni. Wykonawca musi przewidzie¢ modernizacj¢ ukladu drogowego w miar¢ potrzeb
obiektéow ktorych funkcja zmienila si¢ po modernizacji. Plytki odbojowe nalezy zastosowa¢ dla
budynkow, ktore podlegaja modernizacji, badZz przebudowie.

Pytanie numer 143

143.Czy Zamawiajacy dopuszcza realizacje przedmiotu zamoéwienia w mysl koncepeji
technologicznych i rozwigzan projektowych niektérych elementow innych niz przedstawiono
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym — gwarantujacym oczywiscie uzyskanie zamierzonych
efektow opisanych w PFU?.

ODPOWIEDZ:

Zgodnie z zapisami w punkcie 2.3 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Roboty powinny by¢
tak zaprojektowane aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym aktualnym
praktykom inzynieryjnym. Ponadto, zgodnie z Klauzuly 13.2 Warunkéw Kontraktowych,
Wykonawca moze przedlozy¢ pisemng oferte, ktora zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia (i)
przyspieszy wykonanie, (ii) obnizy koszt ponoszony przez Zamawiajacego na wykonanie,
utrzymanie lub uzytkowanie Robét, (iii) poprawi sprawno$¢ lub zwigkszy wartos¢
wykonanych Robét dla Zamawiajacego, lub (iv) w inny sposéb bedzie korzystna dla
Zamawiajgcego.
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Pytania numer 144-148

144. Prosimy o uscislenie (uszczegoétowienie) co wchodzi w zakres prac budowlanych remontowo-
modernizacyjnych przewidzianych na poszczegdlnych obiektach budowlanych i wynikajacych
z potrzeb dostosowania do przepisow BHP. Czy np. w zakres tych prac wchodza: wymiana
barierek, glazura, zmiany wentylacji, itp ?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

145.Czy w budynku krat ma pozosta¢ bez zmian dotychczasowy uklad odprowadzania skratek
z kraty nr 2.

ODPOWIEDZ:
TAK.

146. Czy wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za efekty uzyskane na zaggszczarce do remontu?

ODPOWIEDZ:
TAK.

147.W PFU pkt. 2.2.2.5 Ob.17a i 17b Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne jest wymog
wykonania prac modernizacyjnych przybudéwek — prosimy o podanie szczegotoéw jakiego zakresu
prac Zamawiajacy oczekuje?

ODPOWIEDZ:
Zgodnie z zapisami PFU.

148. W jaki sposob Zamawiajacy bedzie obliczat wskaznik zuzycia energii ? Jezeli bioragc pod uwage
zuzycie z calej oczyszczalni to prosimy o podanie aktualnego zuzycia z wykazem miejsc poboru i
wielko$ciami zuzycia.

ODPOWIEDZ:
Patrz odpowiedZ na pytanie nr 3.

Pytanie numer 149

149. W zwigzku z mozliwoscig zawarta na stronie 4 IDW, iz ,Zamawiajacy posiada projekt
przebudowy oczyszczalni $ciekow w Pulawach w zakresie zespoldw kogeneracyjnych oraz
odsiarczalni biogazu. Projekt ten na potrzeby niniejszego zamowienia jest traktowany jako bardzo
szczegbtowa koncepcja i Zamawiajacy bedzie wymagal wykorzystania go w pracach
projektowych dotyczacych tych obiektow™.

Prosimy o udostgpnienie w/w projektu na stronie internetowej wraz z informacja, czy ta
szczegotowa koncepcja ma stanowi¢ podstawe wyceny dla Wykonawcow i po czyjej stronie lezy

WV AR A =R (6 A\TVIVICRYZ 1= M
"TWobolAGI PUEAWSKIE® sp. 2 o.0.

24100 Putawy, ul. Skowieszynska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24

ypl, e-mail: sekretanat@mpwik pulawy pl PRZLDSI{ BIORSTWO

KRS 0000026128 prowady reer Sad F-_ onowy Lublin-Wichod w l..Ah-ln‘-.r FA'R PLAY

prowadzor
wego Riegestru Sqdowego, Xapial zakladowy 25 043 500,00 2 w calo sa oplacony

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

www.mpwik, pulas
NIP 716-000-20-23 Regon 430533597 Nue
z wedaiby w Swadiniku VI Wydaia! Gosprodarcry Krajo

32



INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA
| SRODOWISKO FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOIJNOSCI

gwarancja prawidlowego funkcjonowania instalacji.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej zalacznik nr 8 do PFU —Projekt (Koncepcja)
przebudowy Oczyszczalni Sciekéw w Pulawach w zakresie zespolow kogeneracyjnych oraz
odsiarczalni biogazu. Szczegélowa koncepcja ma stanowi podstawg wyceny dla Wykonawcow,
Gwarancja prawidlowego funkcjonowania instalacji lezy po stronie Wykonawcy. Patrz
odpowiedz na pytanie nr 127 i 128.

Pytanie numer 150

150. ,Zwracam si¢ z prosba o wskazanie, kto bedzie dysponentem powstatych podczas rozbiorek oraz
demontazy materialow a w szczegdlnosci:

- gruzu betonowego oraz ceglanego

- elementow konstrukcji stalowych, pomostow, barier etc.

- plyt drogowych oraz innych nawierzchni drogowych

Czy powyzsze materialy pozostang w dyspozycji Wykonawcy, czy nalezy je zdemontowaé oraz
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego?”

ODPOWIEDZ:

Materialy z rozbiérki wskazane przez Zamawiajgcego podczas realizacji inwestycji, dajace si¢
ponownie wykorzysta¢, nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu i zlozy¢ w miejscu przez niego
wskazanym

Powyisze wyjasnienia stanowig integralng cze¢s¢ SIWZ i nalezy je uwzgledni¢ podczas
przygotowania ofert.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z powyzszym zmianie ulegl termin

skladania ofert w niniejszym post¢powaniu.

Informacja o zmianach SIWZ i nowym terminie zamieszczona zostala na stronie
internetowej Zamawiajacego, na ktorej udostgpniono SIWZ dotyczacy przedmiotowego

post¢epowania.
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