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LUl ) 28313 Putawy, 06.06.2013 .

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego p.n.: ,,Wdrozenie systemu zdalnego odczytu
wodomierzy w oparciu o wypracowany wzorzec na wdrozenie na potrzeby Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji ,,Wodociggi Pulawskie” Sp. z o.o0.

w Pulawach”

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity, Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759
z poézn. zm.), MPWiK ,Wodociggi Putawskie”™ Sp. z o.0. w Putawach jako
Zamawiajacy informuje, ze do w/w postegpowania wptynetly pytania. Zamawiajacy
ponizej przekazuje odpowiedzi wraz z trescig przedmiotowych pytan.

Pytanie 1

Poniewaz w ofercie wigkszosci firm produkujgcych wodomierze brak jest wodomierzy
jednostrumieniowych suchobieznych w klasie metrologicznej C-H do cieplej wody
o parametrach Qn 1,5 Dn 15 L = 110 mm z liczydlem hermetycznym w klasie IP 68
definiowanych przez zamawiajacego w Warunkach Technicznych wodomierzy w Opisie
Przedmiotu Zamowienia oraz w Zataczniku nr 1 do IDW — Formularz ofertowy. pozycja
1 tabeli, czy Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie wodomierzy jednostrumieniowych

suchobieznych w klasie metrologicznej B-H do cieplej i zimnej wody o parametrach Qn 1,5
Dn 15 L = 110 z liczydlem hermetycznym w klasie IP 67 lub wodomierzy objetosciowych
suchobieznych w klasie metrologicznej C-H do cieplej i zimnej wody o parametrach Q3 2,5
Dn 15 L =110 z liczydlem hermetycznym w klasie IP 68?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wprowadza nastepujgce zmiany do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia

ZMIANA SIWZ
Cze$¢ 1 SIWZ - IDW - Zalgceznik Nr 1 do IDW - Formularz Oferty, poz. 1 tabeli.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI _
NWWODOCIAG] PULAWSKIE® Sp. 2 0.0

24-100 Putawy, ul. Skowieszyriska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24 PRZEDSIEBIORSTWO
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533587 Konto: BANK PEKAO SA. | Oddzial w Pulawach Nr 101240241211110000381056826 =
Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sad Rejonowy Lublin — Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku VI Wydzial FAIR PLAY
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego. Kapital zakladowy na dzier 30.11.2012 r. wynosl| 25 565 500 2!
e-mail: sekretariat@mpwik pulawy pl, www.mpwik pulawy.p!

Projekt wspdlfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneqo



UNIA EUROPEJSKA
IGNONS%\(SVSEg-Il(I“AA EUROPEJSKI FUNDUSZ
: . ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

JEST:

1 Wodomierz jednostrumieniowy szt. | 802
suchobiezny srednica nominalna
wodomierza DN — 15 mm
L—110 mm

Gwint - G %47

Klasa metrologiczna C-H
Nominalny strumief 1,5 m’/h
Niski prég rozruchu

Wodomierze na zimna i ciepla wodg.

ZMIENIA SIE NA:

1 Wodomierz jednostrumieniowy szt. | 802
suchobiezny srednica nominalna
wodomierza DN — 15 mm

L —110 mm

Gwint—-G %"

Klasa metrologiczna B - H
Nominalny strumien 1,5 m*/h
Niski prég rozruchu

Wodomierze na zimng i ciepta wodg.

Czes¢ 11 — Opis Przedmiotu Zamowienia - Warunki techniczne wodomierzy — str. 3
JEST:

Wodomierze jednostrumieniowe ekstrasuche ,klasa C w poziomej pozycji
zabudowy w $rednicach DN 15 - DN 100

- DN 15, Qn 1,5 G3/4 o dtugosei 110 mm

- DN 20, Qn minimum 2,5 G1 o dhugosci 130 + 190 mm

- DN 25, Qn minimum 3,5 G1 1/4 o dtugosci 165 + 260 mm

- DN 32, Qn minimum 6,0 G1 1/4 o dtugosci 260 mm

- DN 40, Qn minimum 10 G2 o dlugosci 300 mm

- DN 50, Qn 15 o dtugoéci 270 lub 300 mm

- DN 80, Qn 30 o dtugosci 300 lub 350 mm

- DN 100, Qn 50 o dtugosci 350 lub 360 mm
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ZMIENIA SIE NA:

Wodomierze jednostrumieniowe ekstrasuche, klasa C w poziomej pozycji zabudowy
w Srednicach DN 20 — DN 100

- DN 20, Qn minimum 2,5 G1 o dtugosci 130 + 190 mm

- DN 25, Qn minimum 3.5 G1 1/4 o dlugosci 165 + 260 mm

- DN 32, Qn minimum 6,0 G1 1/4 o dtugosci 260 mm

- DN 40, Qn minimum 10 G2 o dlugosci 300 mm

- DN 50, Qn 15 o dtugosci 270 lub 300 mm

- DN 80, Qn 30 o dtugosci 300 lub 350 mm

- DN 100, Qn 50 o dhugosci 350 Tub 360 mm

Dodatkowo Zamawiajacy dodaje zapis:

Wodomierze jednostrumieniowe suchobiezne, klasa H-B, V-A

- DN 15, Qn 1.5 G3/4 o dtugosci 110 mm
Wymagania szczegotowe:

e Parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064,

e Brak opaski tgczacej liczydto z korpusem wodomierza,

o Zespot liczydta musi posiada¢ mozliwos¢ obrotu o minimum 355°,

e Hermetyczne liczydto z oSmioma rolkami IP 67,

o Zabezpieczenie przed oddzialywaniem zewnetrznego pola magnetycznego,

e  Mozliwos¢ zamontowania zamiennie nadajnika impulséw (nie dopuszcza sig
nadajnika kontaktronowego) lub modulu radiowego. przystosowanego do systemu
zdalnego odczytu w trakcie eksploatacji wodomierza

e Korpus wykonany ze stopéw mosieznych

e Korpus wykonany ze stopéw mosieznych

Czes¢ I — Wzér umowy - §2 poz. 3.1)

JEST:
Wodomierz  jednostrumieniowy  suchobiezny  srednica  nominalna  wodomierza
DN - 15 mm, L — 110 mm, Gwint — G %”, Klasa metrologiczna C - H, Nominalny strumien
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1,5 m3 /h, Niski préog rozruchu, Wodomierze na zimng i ciepta wodg, przystosowany
do wspotpracy z systemem zdalnego odczytu - 802 szt.

ZMIENIA SIE NA:

Wodomierz  jednostrumieniowy  suchobiezny  $rednica  nominalna  wodomierza
DN — 15 mm, L — 110 mm, Gwint — G %", Klasa metrologiczna B — H , Nominalny
strumien 1,5 m3 /h, Niski prog rozruchu, Wodomierze na zimng i ciepta wodg,
przystosowany do wspotpracy z systemem zdalnego odezytu - 802 szt

Czes¢ I — Wzoér umowy - §5 poz. 1 - Lp. 1 Tabeli.

JEST:
1 Wodomierz jednostrumieniowy szt. | 802

suchobiezny Srednica nominalna
wodomierza DN — 15 mm

Klasa metrologiczna C-H

ZMIENIA SIE NA:

1 Wodomierz jednostrumieniowy szt. | 802
suchobiezny srednica nominalna

wodomierza DN - 15 mm

Klasa metrologiczna B-H

Pvtanie 2

Czy w Swietle wymagania dotyczacego pojemnosci pamieci modutéw radiowo-nadawczych,
ktéra powinna zapamigtywa¢ z minimum 12-stu ostatnich miesiecy maksymalny przeptyw
przez wodomierz 1 minimalny przeplyw przez wodomierz, Zamawiajacy zaakceptuje
nastepujgce rozwigzanie. Pojemnosc¢ pamieci modutow radiowo — nadawczych pozwala na
zapamigtanie 7 minimum 12-stu ostatnich miesiecy, alarmow przekroczenia powyzej progu
maksymalnego przeplywu (niedowymiarowanie wodomierza) i alarmow przekroczenia
ponizej progu minimalnego przeplywu (przewymiarowanie wodomierza)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza nastepujgce zmiany do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia
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ZMIANA SIWZ

JEST:

Pojemnos¢ pamigci modutéow radiowo-nadawczych powinna pozwala¢ na zapamietywanie
nastepujacych danych z minimum 12-stu ostatnich miesiecy: objeto$¢ na koniec miesigca,
maksymalny przeptyw przez wodomierz, minimalny przeptyw przez wodomierz, ilo$¢ dni z
wyciekiem oraz detekcja wstecznego przeptywu. Ponadto modul powinien zliczaé
skumulowang objetos¢ przeptywu wstecznego.

ZMIENIA SIE NA:

Pojemnos$¢ pamieci modutéw radiowo-nadawczych powinna pozwalaé na zapamictywanie
nastepujacych danych z minimum 12-stu ostatnich miesi¢cy: objetos¢ na koniec miesigca,
alarmoéw przekroczenia powyze] progu maksymalnego przeptywu (niedowymiarowanie
wodomierza) 1 alarmow przekroczenia ponize] progu minimalnego przeptywu
(przewymiarowanie wodomierza), ilos¢ dni z wyciekiem oraz detekcja wstecznego
przeptywu. Ponadto modut powinien zlicza¢ skumulowang objetos¢ przepltywu wstecznego.

Pytanie 3

W opisie Przedmiotu Zamowienia w Warunkach technicznych Elementow systemowych
— terminale inkasenckie wymagacie Panstwo aby terminale typu PSION PRO G3 wyposazone
byty w skanery kodéw kreskowych 1D. Firmy produkujace wodomierze i moduty radiowe
w swoich produktach wykorzystuja kody kreskowe 1D (linearne, typ 128) oraz kody 2D typu
DATA MATRIX. W zwiagzku z powyzszym skanery 1 D nie spetniajg swoich funkcji. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza dostawe wraz 7 zestawem terminali inkasenckich 1 zewnetrinego
czytnika kodow kreskowych typu ID i 2D DATA MATRIX komunikujgcego sig
z komputerem PC na ktdrym instalowane bedzie oprogramowanie HOST do zarzgdzania
trasami w systemie radiowym?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza nastepujgce zmiany do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia

ZMIANA SIWZ

Czesé 11 — Opis Przedmiotu Zamowienia - Elementy systemowe — terminale inkasenckie
— str. 6

Zamawiajacy usuwa zapis z Tabeli

Czytnik kodoéw kreskowych 1D skaner laserowy

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI | |
" WODOEIAG] PULAWSKIE® Sp. = o.0.

24-100 Putawy, ul. Skowieszyriska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 881 17 23, fax (81) 887 17 24 BB E
NIP; 716-000-20-23 Regon: 430533597 Konto: BANK PEKAO S.A. | Oddzial w Putawach Nr 10124024121111000036106828
Numer KRS: 0000026128 prowadzeny przez Sad Rejonowy Lublin - Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydzial FAIR PLAY
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego. Kapital zakladowy na dzien 30.11.2012 r. wynosi 25 565 500 z!
e-mall. sekrelariat@mpwik. pulawy pl, wwawv. mpwik pulawy.pl

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska z Europgjskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



UNIA EUROPEJSKA
IGNONS%\SISEg'I'(I\AIA EUROPEJSKI FUNDUSZ
- ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

ORAZ

Po punkcie:

e Futeral ochronny dla kazdego terminala
Zamawiajgcy dodaje kolejny punkt

e Zewnetrzny czytnik kodow kreskowych typu 1D 1 2D DATA MATRIX
Pytanie 4

Zapis ,,Moduly radiowo-nadawcze i nadajniki impulséw do zamontowania na wodomierzach
powinny charakteryzowa¢ sie transmisjg radiowa w pasmie czestotliwosci 433 MHz lub 868
MHz...” — dotyczy tylko nadajnikow radiowo - nadawczych. Nadajniki impulsow
komunikujg sie 7 urzqdzeniami peryferyjinymi drogq kablowg. W zwigzku z powyiszym
prosimy o wykreslenie tresci ,,i nadajniki impulsow”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza nastepujgce zmiany do specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia

ZMIANA SIWZ

Czes$¢ I1 — Opis Przedmiotu Zamodéwienia — Moduly radiowo-nadawcze
JEST:

Moduly radiowo-nadawcze i nadajniki impulséw do zamontowania na wodomierzach
powinny charakteryzowac sie transmisja radiowa w pasmie czestotliwosei 433 MHz lub 868
MHz spelniajac wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r.
w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére moga by¢
uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007r. Nr 138 poz. 972). Zbieranie
danych przesytanych przez moduly radiowe powinno odbywac si¢ za posrednictwem
przenosnego elementu systemowego — terminala z wbudowanym modutem radiowym.

ZMIENIA SIE NA:

Modutly radiowo-nadawcze do zamontowania na wodomierzach powinny charakteryzowac
sie transmisja radiowa w pasmie czestotliwosci 433 MHz lub 868 MHz  spetniajac
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wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie
urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, ktére moga byé uzywane
bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 2007r. Nr 138 poz. 972). Zbieranie danych
przesylanych przez moduly radiowe powinno odbywaé¢ si¢ 2za posrednictwem
przenosnego elementu systemowego — terminala z wbudowanym modulem radiowym.
Nadajniki impulséw powinny komunikowaé si¢ z modutami radiowo-nadawczymi droga
kablowa.

Powyisze wyjasnienia stanowia integralng czes¢ SIWZ i nalezy je uwzgledni¢ podczas

przygotowania ofert.

PROK{RENT

mgr inz. Wieslaw\Nk
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